sarw_okladka

? BIURO PROJEKTOW Spoika z 0.0.

AET FROFFRO_IErT

Rok zalozenia 1951 MT"\I“ U‘*ﬂ /4
(0 so0r:2008 ) Sl

02-142 Warszawa, ul. Solifiska 198

Metroprojekt

B . Solifska 198

02-142 Warszawa
Tel.

Firma / klient
Opis projektu
Numer rysunku
Komisja

Budowa hali postojowej taboru metra (obiekt nr 6)
MT-P06-56-4721/07

Producent (firma)

Sciezka

Nazwa projektu
Fabrykat / wyréb

Typ

Miejsce instalacji
Osoba odpowiedzialna

Elementy specjalne

Metroprojekt

Schemat rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej
RO-4

Rozdzielnica o$wietleniowa RO-4

AKPIA

Hala nr 6

Utworzono dnia

Edytowano dnia

2014-08-28
2016-03-23

przez (Skrét)

6

Data

2014-09-03

Edycja.

Marek

Sprawdz

Budowa hali postojowej taboru metra (obiekt nr 6)

Zmiana Data Nazwa Oryg

Rekompensata za N/D | Zastapiony przez N/D
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Spis tresci

Kolumna X: automatycznie wygenerowana strona zostata edytowana recznie F06_001
Strona Opis stron Dodatkowe pole strony Data Opracowat X
/1 Strona tytutowa / Oktadka 2014-09-03 Marek X
/2 Spis tresci : /1 - /3 2016-03-16 PJA
=R0O-4/1 Dystrybucja mocy. cz 1 2016-03-16 PJA
=R0O-4/2 Dystrybucja mocy. cz 2 2016-03-16 PJA
=R0-4/3 Widok szafy sterowniczej 2014-09-03 Marek
/3 Lista artykutdw : 2002-1201 - DEHN.TNS-275 2014-09-03 Marek X
1 =R0-4/1
Data 2016-03-16 Metroprojekt Spis tresci : /1 - /3 [=
Edycja. [PIA | +
Sprawdz Budowa hali postojowej taboru metra (obiekt nr 6) MT-P06-56-4721/07 Arkusz 2
Zmiana Data Nazwa Oryg za iony przez Arkusz 6
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Data 2016-03-16 Metroprojekt Dystrybucja mocy. cz 1 [= ro4
Edycja. [PIA [+
Sprawdz Budowa hali postojowej taboru metra (obiekt nr 6) MT-P06-56-4721/07 Arkusz
Zmiana Data Nazwa Oryg za | iony przez Arkusz 6
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Data  |2016-03-16 Metroprojekt Dystrybucja mocy. cz 2 [= ro4

Edycja. | PIA [+

Sprawdz Budowa hali postojowej taboru metra (obiekt nr 6) MT-P06-56-4721/07 Arkusz
Zmiana Data Nazwa Oryg za | iony przez Arkusz
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Data 20140503 Metroprojekt Widok szafy sterowniczej [= ro4
Edycja. | Marek | +
Sprawdz Budowa hali postojowej taboru metra (obiekt nr 6) MT-P06-56-4721/07 Arkusz 3
Zmiana Data Nazwa Oryg Rekompensata za | Zastapiony przez Arkusz 6




Lista artykutow

F01_001
Identyfikator aparatu Tlos¢ Oznaczenie Numer typu Dostawca Numer artykutu
=RO-4 12 TOPIOBS ztaczka 2-przewodowa 2,5 mm2 szara WAGO 2002-1201
=R0O-4 1 Szafa rozdzielcza HENSEL KV 9354
=R0O-4 1 Roztacznik gtéwny izolacyjny EATON 15-16/3
=R0O-4 1 TOPIOBS ztaczka 2-przewodowa 6 mm2 niebieska WAGO 2006-1204
=RO-4 1 TOPJOBS ztczka 2-przewodowa 6 mm2 zétto-zielona WAGO 2006-1207
=R0O-4 3 TOPIOBS ztaczka 2-przewodowa 6 mm2 szara WAGO 2006-1201
=RO-4 2 Blok rozdzielczy LEGRAND BR4-7
=R0-4-B1 1 Lampka kontroli faz F&F F&F.LK 713
=R0O-4-F1 1 Wylgczniki nadpradowy 3-bieg EATON EATON.CLS6-B6/3-DP
=R0O-4-F2 1 Wylaczniki nadpradowy 1-bieg EATON EATON.CLS6-C6-DP
=R0O-4-F3 1 Wylgczniki nadpradowy 1-bieg EATON EATON.CLS6-C6-DP
=R0O-4-F4 1 Wylgczniki nadpradowy 1-bieg EATON EATON.CLS6-C6-DP
=R0O-4-F5 1 Wylaczniki nadpradowy 1-bieg EATON EATON.CLS6-B10-DP
=R0O-4-F6 1 Wylgczniki nadpradowy 1-bieg EATON EATON.CLS6-B10-DP
=R0O-4-F7 1 Wylgczniki nadpradowy 1-bieg EATON EATON.CLS6-B10-DP
=R0O-4-F8 1 Wylaczniki nadpradowy 1-bieg EATON EATON.CLS6-B10-DP
=R0O-4-F9 1 Wylgczniki nadpradowy 1-bieg EATON EATON.CLS6-B10-DP
=R0O-4-F10 1 Wylgczniki nadpradowy 1-bieg EATON EATON.CLS6-B10-DP
=R0O-4-K1 1 Przekaznik impulsowy EATON EATON.Z-S230/SS
=R0-4-Q1 1 Roztacznik gtéwny izolacyjny EATON 15-16/3
=R0-4-Q2 1 Ogranicznik przepig¢ C 4P 20kA DEHN DEHN.TNS-275
=R0-4/3
Data  |2014-0903 Metroprojekt Lista artykutow : 2002-1201 - DEHN.TNS-275 [=
Edycja. Marek | +
Sprawdz Budowa hali postojowej taboru metra (obiekt nr 6) MT-P06-56-4721/07 Arkusz
Zmiana Data Nazwa Oryg Rekompensata za | Zastapiony przez Arkusz




